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Urzad Miejski w Suprasl
ul. J. Pitsudskiego 58
16-030 Suprasl

HK.4410.178.2019

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialymstoku przekazuje w zalgczeniu
uaktualniony komunikat o niewlasciwej jakosci wody w wodociggu Ogrodniczki. Powyzszy
komunikat nalezy umiesci¢ na stronie Urzgdu Miejskiego w Supraslu oraz Komunalnego
Zakladu Budzetowego w Supraslu, jezeli taka strona jest prowadzona.

Spos6b upowszechnienia komunikatu powinien umozliwi¢ bezzwloczne zapoznanie si¢
z nim konsumentéw z obszaru, dla ktérego wydano komunikat.

Otrzymuja:
1. Rosmosis-Wawrzyniak Group Sp. z 0. o. Sp. k.
Perzyce 46

63-760 Zduny

W zalagczeniu:
1. Komunikat







PANSTWOWY POWIATOWY Biatystok, dnia 2019.05. oy

INSPEKTOR SANITARNY W BIALYMSTOKU
15-062 Biatystok, ul. Warszawska 57A
tel./fox (085) 73-25-091
tel, centr, 73-25-236

KOMUNIKAT

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biatymstoku informuje, ze w ponownym
badaniu jakosci wody pobranej dnia 2019.04.25 z wodociggu Ogrodniczki zaopatrujgcego w
wod¢ miejscowosci: Ogrodniczki, Ciasne, Karakule, stwierdzono przekroczenie normatywow
higienicznych nastepujacych parametréw: manganu 63 pg/l (warto$¢ parametryczna manganu
nie powinna przekraczaé¢ 50 pg/l).

Trwaja dziatania naprawcze majace na celu przywrdcenie jakosci wody zgodnej
z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Podwyzszona warto$¢ manganu moze pogarsza¢ wyglad i smak wody, ale nie stanowi
bezposredniego zagrozenia dla zdrowia konsumentow.

Zalecenie obowigzuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biatymstoku w dniu 2019.05.06 otrzymat
wynik badania prébki wody pobranej dnia 2019.04.25 z wodociggu Ogrodniczki, w punkcie
poboru: stacja uzdatniania wody Ogrodniczki 22, w ramach kontroli sprawdzajacej po
przeprowadzeniu dzialan naprawczych przez Rosmosis-Wawrzyniak Group Sp. z o. o. Sp. k.,
Perzyce 46, 63-760 Zduny.

Badanie laboratoryjne wody wykonane przez Laboratorium Badawcze J. S. Hamilton
POLAND Sp. z o. o., ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia (Sprawozdanie z badan
Nr 198794/19/SOK z dnia 2019.05.06) wykazato przekroczenia normatywu higienicznego
w zakresie manganu (63+16 pg/l).

Zgodnie z zalgcznikiem nr 1 w czgsci C w tabeli 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi mangan nie powinien przekracza¢ 50 pg/l.

Biorgc powyzsze pod uwage i po rozwazeniu stopnia zagrozenia stwierdzonej jakosci
wody dla zdrowia ludzi, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biatymstoku stwierdza
warunkowa jej przydatnos¢ do spozycia oraz zgodnie z § 21 ust. 6 ww. rozporzadzenia okre$la
dopuszczalng warto$¢ parametryczng dla manganu 63 pg/l.

Zgodnie z § 26 ustep 3 ww. rozporzadzenia Rosmosis-Wawrzyniak Group Sp. z o. o.
Sp. k., Perzyce 46, 63-760 Zduny ma réwniez obowigzek przekazania odbiorcom wody
pisemnej informacji o podejmowanych oraz planowanych dzialaniach naprawczych majacych
na celu zapewnienie nalezytej jakosci dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich
zakonczenia.
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